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10-2014-РД-ПС-2.9
Ледовая арена на 3 000 зрительских мест в

Медеуском районе г .Алматы
 (без внеплощадочных инженерных сетей )

Сигналы от релейных модулей
пожарной сигнализации
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Сигнал ГОЧС

Условные обозначения:

- (T-6713) Преобразователь сигналов RS-422 – TCP/IP, 1U

-(T-6220) Блок линейной диагностики, контроль импеданса и состояния, 8 линий, 1U

-(T-67500/Т-6760) IP - Усилитель        

- (WGSW-52040) Коммутатор 48 портов

-(T-6702) Микрофонная консоль

-Кабель звуковой ШВПМ 2х1,0

-Кабель коммутационный UTP Cat 5e

-(HR-4015 ) ПК в рэковом корпусе, 4U

Маркировка:

(T-67500) 12.1 (где 12 - номер зоны, 1 - номер магистрали)        

-(T-6223) Интерфейс аварийного сигнала с блоком сообщений (до 99), 30 зон, 2U
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